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Расчёт токов короткого замыкания при

питании от резервного источника ДЭС G1
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Расчётная схема при питании от резервного источника питания G1

Примечание:
1. Места размещения электрооборудования, кабельные трассы и их длины уточняются при рабочем проектировании.  
2. Уставки защитных аппаратов уточняются на этапе рабочего проектирования.
3. Защита от токов короткого замыкания на стороне низшего напряжения осветительных трансформаторов, по данным завода изготовителя, обеспечивается, при выбранных сечениях кабельно-проводниковой продукции.
4. Защита от утечек в отходящих линиях от осветительных трансформаторов обеспечивается за счёт встроенных технических средств станции СУЭП.

6. Рассматривать совместно с пояснительной запиской.
5. Защита от перегрузки осветительных трансформаторов осуществляется их автоматическими выключателями.
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